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Legende
e 1.1 Trinkwasser kalt Ebene 2 - 4 Siid
—_——— 1.2 Steigleitung trocken
e 13 Trinkwasser kalt Ebene 2 - 4 Nord
—_—f—fl— 14 Feuerldschleitung trocken
e 15 Trin|
@ 16 Splimittelleitung
} ——— ——-— 17  Weichwasser 3°dH
1.8 O
19 i 0°dH
e 1.10  Soleleitung
—— - ——-—— 111 Trinkwasser warm
oo 112 Trinkwasser warm Zirkulation
1.14
5 1.15
lg 116 F
o B 1.17  Gartenwasser
@ B 1:2 Kaltwasser Lalm;'em‘ahig )
Schnitt 1-1 f“ | Schnitt 1-1 . ’
) 122 D '
y N VN 123 VE - Wasser demineralisiert Vorlauf
1.24  VE - Wasser demineralisiert Riicklauf
1.25  Abtankleitung Fettabscheider
N 1.26  Abluftleitung Fettabscheider
1.27 i i
I Schnitt 8 - 8 1.28  Nassmiill -Entsorgungsleitung
. "
- ) . Formalin
. s N Absperrventil % Strangregulierventil
> =
& 5 I D@  Kugelhahn o Entleerung
{ § - >B<] O Bereich der
| f Magnetventil Absperrventile
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Schnitt 7 -7
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