
PumpeZirkulationspumpe SP-12

-12F1-12K1M
-X1 1~-12M1

-10K1-10K2-12F1-24N3-12K1M -11K1
1 2 3 4 5 6 7 8

Stromlaufplan:Dier LWL Heizung B111111=IS01=IS01

9

+SF01 von SP-27Blatt-Nr.

01/L1/4.9 01/L2/4.9 01/L3/4.9
01/N/4.9 01/PE/11.9

B 6 A 12 13 2114 226 /23.74 1 3 52 4 6
1+SF01 -12W1L N PEZirkualtions-pumpe0,05 A | 45 Wmin⁻¹Grundfos Alpha 15-60

2N 3PE

01/L1 /13.101/L2 /13.101/L3 /13.1
01/N /13.1

01/24V/U1/11.9
01/24V/V1/11.9

/10.4 1314/10.5 13142 1314/24.5 1112 14A1A2DIL M7-10Betrieb13513 24614222
/11.3 1112 14

01/24V/U1 /27.1
01/24V/V1 /27.101/PE /13.1M Ersatz für:Ersatz durch:abc Änderung Datum DatumBearb.Gepr.NormName Ursprung:10.05.2010Plotdatum 10.01.2012

Betrieb
NYM-J3x1,5mm²1 2 3

Not-AusHeizungNot-AusHeizungFreigabe Hand


