
SP Bezeichn. Anschluß BMK / nach Bemerkung DatumKabelbezeichnung

K-1

Länge AnschlußBMK-12W1 +SF01-X1 -12M1NYM-J 3x1,5

Dier LWL Heizung =IS01+SF01 von K-Blatt-Nr.Kabelliste: B111111=IS01Die angegebenen Kabel- und Leitungstypen sowie die Querschnitte sindhinsichtlich der Leitungslänge, Verlegeart, baulichen Gegebenheiten, baulichen Anforderungen sowie der Umgebungstemperatur zu prüfen undfalls erforderlich anzupassen.

Kabeleinführung Schaltschrank:UntenTüranschlag Schaltschrank:Rechts

Ersatz für:Ersatz durch:abc Änderung Datum DatumBearb.Gepr.NormName Ursprung:27.07.2011Plotdatum 10.01.2012

Zirkualtions-pumpe


