
28.01.06

8A

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

RBR

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

Steckerübersicht

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

10

9

Stecker-Übersichtsplan

von Nr. N-Kl.Kabel / Steckertyp / KodierungStecker bis Nr.verw. PE-Kl. Seite und Pfad

=M0-X134

=M0-X268

=M0-X361

=T5-X422

=M0-W134 /CEE 16A 5polig/6h

=M0-W268 / 6polig / Code 8

=M0-W361 / 6polig / Code 7

=T5-W422 /10polig / Code 5

4

6

3

11

L1

1

1

1

PE

PE

PE

PE

1

0

1

1

0

0

0

0

=M0/71

=M0/72

=M0/73

=T5/111



28.01.06

9

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

RBR

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

Kabelübersicht 

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

=M0/34

10

Kabel-Übersichtsplan

Kabeltyp Bemerkungbis Ý in mm² LängeKabelbezeichnung Adern verw.von Seite

AAD1301D / 07.JUN.2000

=M0-W134

=M0-W268

=M0-W361

=T5-W422

=M0-X134

=M0-X268

=M0-X361

=T5-X422

=M0-34M1

=M0+268-X2

=M0-361

=T5+422-X4

H07RN-F

H07RN-F

H07RN-F

ÖSYZ-J

4G

7G

3G

12/PE+S

4G

6G

3G

10/PE

1.5

1.5

1.5

0.75

-

-

-

-

10

16

35

15

EF-Dosierregulator

AG-Wiegeband

Deckel Zuschlagstoffsilo

Füllstand HM-Silos 1-7



28.01.06

/10

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

770
EF-Dosierregulator
0,55 KW

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

M0
60

34

2L1

2L2

2L3

-W134

H07RN-F 10m 4G1,5mm²

EF-Dosierregulator

-34Q1
34.6

1,5 A ge
18 A rt

PKZ2/ZM-1,6

1 3 5

-34K1
34.6 2

2,5mm²

-X1 45

-X134 L1

-X134 = =M0-W134 /

CEE 16A 5polig/6h

M
3 ~

-34M1
0,55 KW

1,5 A

U1 V1 W1

¤

EF-Dosierregulator

400V +/-5% 3Ph 50Hz

4

46

L2

6

47

L3

PE

48

PE

2L1

2L2

2L3

34.19/3L1
34.19/3L+

34.19/3L2
34.19/3L-

-34K11
34.10

11

14

-34Q1
34.2

1.13

1.14

34.2 2   

34.3 4   

34.3 6   

34.2 2   

34.3 4   

34.3 6   

34.13  43 44  

34.13  43 44  

-34K1
PKZ2/S

A1

A2

EF-Dosierregulator
Ein

=M0-DA1

Ausgang

7

34.6  11 14  

34.6  11 14  

-34K11
38.51
24VDC

A1

A2

EF-Dosierregulator
Ein

=M0-DE1

-34K1
34.6

43

44

7

Eingang

EF-Dosierregulator
Ein

-34Q1
34.2

1.21

1.22

39

Eingang

Störung

230VAC (P)

+24VDC

230VAC (N)

  0VDC

/34.63L1
/34.63L+

/34.63L2
/34.63L-



28.01.06

34

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

873
Deckel Zuschlagstoffsilo

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

M0
66

60

60.19/3L1
60.19/3L+

=M0-361
Schlüsselschalter

Vor-Ort

-W361

H07RN-F 35m 3G1,5mm²

Deckel Zuschlagstoffsilo

ÖZ-J 3x1mm²

-X3 21

-X361 1

-X361 = =M0-W361 /

 6polig / Code 7

13

-361S1
13

14

-61Y1

1 2 PE

Deckel
Zuschlagstoffsilo

22

2

23

23

24

PE

20

PE

PE

PE

60.19/3L2
60.19/3L-

230VAC (P)

+24VDC

230VAC (N)

  0VDC

/60.13L1
/60.13L+

/60.83L2
/60.83L-



28.01.06

60

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

Anfahrwarnung
AG-Wiegeband

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

M0
71

66

66.19/3L1
66.19/3L+

=M0+268

-W268

H07RN-F 16m 7G1,5mm²

AG-Wiegeband

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

-67K1T
66.13

15

18

-X2 31

-X268 3

-X268 = =M0-W268 /

 6polig / Code 8

3

-X2 23

-68H1.1
A1

A2

Hupe
Anfahrwarnung
AG-Dosierung

/67.231

22

2

2

22
PE
20

PE

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

-67K1T
66.13

21

24

32

4

4

24

-68H1.2
X1

X2

Blitzleuchte
AG-Wiegeband

22

/67.432

PE
20

PE

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

1

1

21

-68S1
21

22

Seilzugschalter
AG-Wiegeband

33

5

5

25

/68.1168

PE
20

PE

GNYE

20

PE

PE

66.19/3L2
66.19/3L-

=M0-DA1

Ausgang

39

66.2  15 18  

66.2  15 18  

66.5  21 24  

66.5  21 24  

-67K1T
87.02

Fkt.: DI

A1

A2

Anfahrwarnung
AG-Dosierung

230VAC (P)

+24VDC

230VAC (N)

  0VDC

/66.13L1
/66.13L+

/66.113L2
/66.113L-



28.01.06

66

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

RBR

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

=M0-X134
=M0-W134 /
CEE 16A 5polig/6h

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

M0
72

71

Steckverbinder-Anschlussplan

Querschnitt / Kabellänge:

Kabellänge:

Kabeltyp

Funktionstext

m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K
a
b
e
l
n
a
m
e

nach
Extern

A
n
s
c
h
l
u
ß

A
n
s
c
h
l
u
ß
-

n
u
m
m
e
r

Steckverbinder-Bezeichnung

Von
Intern

A
n
s
c
h
l
u
ß

Seite/Pfad N

L1

L2

L3

PE

PE

L2

L3

L1

N

Ansicht
Stecker
von vorn

Ansicht
Steckdose
von vorn

EF-Dosierregulator

=

=

=

H07RN-F

4G1.5

10
=
M
0
-
W
1
3
4

BN

BK

GY

GNYE

=M0-34M1
=M0-34M1
=M0-34M1
=M0-34M1

U1
V1
W1
¤

=M0-X134

L1
L2
L3
PE

=M0-X1
=M0-X1
=M0-X1
=M0-X1

45
46
47
48

/34.2

/34.3

/34.3

/34.3



28.01.06

71

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

RBR

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

=M0-X268
=M0-W268 /
 6polig / Code 8

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

M0
73

72

Steckverbinder-Anschlussplan

Querschnitt / Kabellänge:

Kabellänge:

Kabeltyp

Funktionstext

m

K
a
b
e
l
n
a
m
e

nach
Extern

A
n
s
c
h
l
u
ß

A
n
s
c
h
l
u
ß
-

n
u
m
m
e
r

Steckverbinder-Bezeichnung

Von
Intern

A
n
s
c
h
l
u
ß

Seite/Pfad

Sperr-

buchse

Sperr-

stift

1

2

3

Draufsicht
Stecker
von Vorn

PE

4

5

6

Code 8

Sperr-

buchse

Sperr-

stift

Sperr-

stift

Sperr-

buchse

4

5

6

Draufsicht
Steckdose
von Vorn

PE

1

2

3

Sperr-

stift

Sperr-

buchse

Seilzugschalter AG-Wiegeband

Hupe Anfahrwarnung AG-Dosierung

=

Blitzleuchte AG-Wiegeband

Seilzugschalter AG-Wiegeband

=

H07RN-F

7G1.5

16
=
M
0
-
W
2
6
8

1

2

3

4

5

GNYE

=M0+268-X2
=M0+268-X2
=M0+268-X2
=M0+268-X2
=M0+268-X2
=M0+268-X2

21
22
23
24
25
20

=M0-X268

1
2
3
4
5

PE

=M0-X2
=M0-X2
=M0-X2
=M0-X2
=M0-X2
=M0-X2

21
22
31
32
33
20

/66.8

/66.3

/66.2

/66.5

/66.8

/66.9



28.01.06

72

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

RBR

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

=M0-X361
=M0-W361 /
 6polig / Code 7

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

M0
=T5/107

73

Steckverbinder-Anschlussplan

Querschnitt / Kabellänge:

Kabellänge:

Kabeltyp

Funktionstext

m

K
a
b
e
l
n
a
m
e

nach
Extern

A
n
s
c
h
l
u
ß

A
n
s
c
h
l
u
ß
-

n
u
m
m
e
r

Steckverbinder-Bezeichnung

Von
Intern

A
n
s
c
h
l
u
ß

Seite/Pfad

Sperr-

stift

Sperr-

buchse

1

2

3

Draufsicht
Stecker
von Vorn

PE

4

5

6

Code 7

Sperr-

stift

Sperr-

buchse

Sperr-

buchse

Sperr-

stift

4

5

6

Draufsicht
Steckdose
von Vorn

PE

1

2

3

Sperr-

buchse

Sperr-

stift

Deckel Zuschlagstoffsilo

=

=

H07RN-F

3G1.5

35
=
M
0
-
W
3
6
1

BN

BU

GNYE

=M0-361
=M0-361
=M0-361

13
23
PE

=M0-X361

1
2

PE

=M0-X3
=M0-X3
=M0-X3

21
22
20

/60.4

/60.4

/60.5



28.01.06

=M0/73

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

701 - 707
Füllstände HM-Silo 1-7
kontinuierlich

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

T5
111

107

-
X
4
2
2
 
=
 
=
T
5
-
W
4
2
2
 
/

1
0
p
o
l
i
g
 
/
 
C
o
d
e
 
5

=M5/124B.2/3L1
=M5/124B.2/3L2
=M5/124B.2/3L+
=M5/124B.2/3L-

=T5+422

-W422

ÖSYZ-J 15m 12x0,75mm²

Füllstand HM-Silos 1-7

-X4 21

-X422 1

1

-X4 21

24VDC

22

2

2

22

=T5-AE1

1

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-21B2
E18

1 2

Silo 1

17

-X4 24

-21R2
499Û

23

3

3

23
PE
20

PE

2

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-22B2
E18

1 2

Silo 2

18

26

-22R2
499Û

25

4

4

24
PE
20

PE

5

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-23B2
E18

1 2

Silo 3

21

28

-23R2
499Û

27

5

5

25
PE
20

PE

6

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-24B2
E18

1 2

Silo 4

22

30

-24R2
499Û

29

6

6

26
PE
20

PE

9

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-25B2
E18

1 2

Silo 5

25

32

-25R2
499Û

31

7

7

27
PE
20

PE

10

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-26B2
E18

1 2

Silo 6

26

34

-26R2
499Û

33

8

8

28
PE
20

PE

13

Analogeingang

Ö
Z
-
J

3
x
1
m
m
²

21

-27B2
E18

1 2

Silo 7

29

36

-27R2
499Û

35

9

9

29

PE
20

PE

GNYE

20

PE

230VAC (P)

230VAC (N)

+24VDC

  0VDC

PE
20

10

14

PE

Analogeingang

30

3L1

3L2

3L+

3L-



28.01.06

107

Änderung

1

Datum

2

Name

Datum

Bearb.

Erst.

Norm

3

28.01.06

RBR

A3_13P_D/2005-12-01

4

Kom
Kunde
Asphaltmischanlage

5

:
:
C?0?-????A/07.04.1

6 7 8 9

Ammann Asphalt

D-31061 Alfeld

10

=T5-X422
=T5-W422 /
10polig / Code 5

11 12 13 14

M0A ???? 04
Schaltschrank M0

XX
AMMANN\STANDARD\M_GLOB_Q

15 16 17 18

=
+
Bl.

19

T5

111

Steckverbinder-Anschlussplan

Querschnitt / Kabellänge:

Kabellänge:

Kabeltyp

Funktionstext

m

K
a
b
e
l
n
a
m
e

nach
Extern

A
n
s
c
h
l
u
ß

A
n
s
c
h
l
u
ß
-

n
u
m
m
e
r

Steckverbinder-Bezeichnung

Von
Intern

A
n
s
c
h
l
u
ß

Seite/Pfad

Sperr-

stift

Sperr-

buchse

10

9

8

7

6

Draufsicht
Stecker
von Vorn

PE

5

4

3

2

1

Code 5

Sperr-

buchse

Sperr-

stift

Sperr-

stift

Sperr-

buchse

5

4

3

2

1

Draufsicht
Steckdose
von Vorn

PE

10

9

8

7

6

Sperr-

buchse

Sperr-

stift

24VDC

=

Silo 1

Silo 2

Silo 3

Silo 4

Silo 5

Silo 6

Silo 7

=

=

ÖSYZ-J

12x0.75mm²

15
=
T
5
-
W
4
2
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GNYE

=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
=T5+422-X4
S
=T5+422-X4

21
22
23
24
25
26
27
28
29

29/20

=T5-X422

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
PE

=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4
=T5-X4

21
22
23
25
27
29
31
33
35
20
20

/107.2

/107.2

/107.5

/107.7

/107.9

/107.11

/107.13

/107.15

/107.17

/107.17

/107.17


	Seitenbaum
	(empty)
	(empty)
	9: Steckerübersicht [1/28.01.06 15:28:15]
	10: Kabelübersicht  [1/28.01.06 15:28:01]


	M0
	(empty)
	34: 770 EF-Dosierregulator 0,55 KW
	60: 873 Deckel Zuschlagstoffsilo
	66: Anfahrwarnung AG-Wiegeband
	71: =M0-X134 =M0-W134 / CEE 16A 5polig/6h [=M0-X134/28.01.06 15:27:22]
	72: =M0-X268 =M0-W268 /  6polig / Code 8 [=M0-X268/28.01.06 15:27:22]
	73: =M0-X361 =M0-W361 /  6polig / Code 7 [=M0-X361/28.01.06 15:27:22]


	T5
	(empty)
	107: 701 - 707 Füllstände HM-Silo 1-7 kontinuierlich
	111: =T5-X422 =T5-W422 / 10polig / Code 5 [=T5-X422/28.01.06 15:27:27]



	Seitenliste
	/9: Steckerübersicht [1/28.01.06 15:28:15]
	/10: Kabelübersicht  [1/28.01.06 15:28:01]
	=M0/34: 770 EF-Dosierregulator 0,55 KW
	=M0/60: 873 Deckel Zuschlagstoffsilo
	=M0/66: Anfahrwarnung AG-Wiegeband
	=M0/71: =M0-X134 =M0-W134 / CEE 16A 5polig/6h [=M0-X134/28.01.06 15:27:22]
	=M0/72: =M0-X268 =M0-W268 /  6polig / Code 8 [=M0-X268/28.01.06 15:27:22]
	=M0/73: =M0-X361 =M0-W361 /  6polig / Code 7 [=M0-X361/28.01.06 15:27:22]
	=T5/107: 701 - 707 Füllstände HM-Silo 1-7 kontinuierlich
	=T5/111: =T5-X422 =T5-W422 / 10polig / Code 5 [=T5-X422/28.01.06 15:27:27]

	Bauteilbaum
	(empty)
	(empty)
	2L1
	(empty)

	2L2
	(empty)

	2L3
	(empty)

	3L+
	(empty)

	3L-
	(empty)

	3L1
	(empty)

	3L2
	(empty)



	=M0
	(empty)
	-34K1
	;2
	(empty)
	;4
	;6
	A1;A2
	43;44

	-34K11
	11;14
	A1;A2

	-34M1
	U1;V1;W1;¤

	-34Q1
	1;;3;;5;
	1.13;1.14
	1.21;1.22

	-361
	(empty)
	13
	23
	PE

	-361-361S1
	13;14
	23;24
	PE

	-61Y1
	1;2;PE

	-67K1T
	15;18
	21;24
	A1;A2

	-68H1.1
	A1;A2
	PE

	-68H1.2
	X1;X2
	PE

	-68S1
	21;22
	PE

	-DA1
	(empty)
	7
	39

	-DE1
	(empty)
	7
	39

	-W134
	(empty)

	-W268
	(empty)

	-W361
	(empty)

	-X1
	45
	46
	47
	48

	-X134
	(empty)
	L1
	L2
	L3
	PE

	-X2
	31
	22
	32
	21
	33
	20

	-X268
	(empty)
	3
	2
	4
	1
	5
	PE

	-X3
	21
	22
	20

	-X361
	(empty)
	1
	2
	PE


	+268
	(empty)
	(empty)
	PE

	-X2
	23
	22
	20
	24
	21
	25



	=T5
	(empty)
	-21B2
	1;2
	PE

	-21R2
	;

	-22B2
	1;2
	PE

	-22R2
	;

	-23B2
	1;2
	PE

	-23R2
	;

	-24B2
	1;2
	PE

	-24R2
	;

	-25B2
	1;2
	PE

	-25R2
	;

	-26B2
	1;2
	PE

	-26R2
	;

	-27B2
	1;2
	PE

	-27R2
	;

	-AE1
	(empty)
	1
	17
	2
	18
	5
	21
	6
	22
	9
	25
	10
	26
	13
	29
	14
	30

	-W422
	(empty)

	-X4
	21
	22
	24
	23
	26
	25
	28
	27
	30
	29
	32
	31
	34
	33
	36
	35
	20

	-X422
	(empty)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	PE
	10


	+422
	(empty)
	(empty)
	PE

	-X4
	21
	22
	23
	20
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	29/20




	Bauteilliste
	2L1
	2L1
	2L2
	2L2
	2L3
	2L3
	3L+
	3L-
	3L1
	3L2
	=M0-34K1:;2
	=M0-34K1
	=M0-34K1:;4
	=M0-34K1:;6
	=M0-34K1:A1;A2
	=M0-34K1:43;44
	=M0-34K11:11;14
	=M0-34K11:A1;A2
	=M0-34M1:U1;V1;W1;¤
	=M0-34Q1:1;;3;;5;
	=M0-34Q1:1.13;1.14
	=M0-34Q1:1.21;1.22
	=M0-361
	=M0-361:13
	=M0-361
	=M0-361:23
	=M0-361
	=M0-361:PE
	=M0-361-361S1:13;14
	=M0-361-361S1:23;24
	=M0-361-361S1:PE
	=M0-61Y1:1;2;PE
	=M0-67K1T:15;18
	=M0-67K1T:21;24
	=M0-67K1T:A1;A2
	=M0-68H1.1:A1;A2
	=M0-68H1.1:PE
	=M0-68H1.2:X1;X2
	=M0-68H1.2:PE
	=M0-68S1:21;22
	=M0-68S1:PE
	=M0-DA1
	=M0-DA1:7
	=M0-DA1
	=M0-DA1:39
	=M0-DE1
	=M0-DE1:7
	=M0-DE1:39
	=M0-W134
	=M0-W134
	=M0-W268
	=M0-W268
	=M0-W361
	=M0-W361
	=M0-X1:45
	=M0-X1:46
	=M0-X1:47
	=M0-X1:48
	=M0-X134
	=M0-X134:L1
	=M0-X134
	=M0-X134:L2
	=M0-X134:L3
	=M0-X134:PE
	=M0-X134
	=M0-X2:31
	=M0-X2:22
	=M0-X2:32
	=M0-X2:21
	=M0-X2:33
	=M0-X2:20
	=M0-X268
	=M0-X268:3
	=M0-X268
	=M0-X268:2
	=M0-X268:4
	=M0-X268:1
	=M0-X268:5
	=M0-X268:PE
	=M0-X268
	=M0-X3:21
	=M0-X3:22
	=M0-X3:20
	=M0-X361
	=M0-X361:1
	=M0-X361
	=M0-X361:2
	=M0-X361:PE
	=M0-X361
	=M0+268
	=M0+268:PE
	=M0+268:PE
	=M0+268:PE
	=M0+268-X2:23
	=M0+268-X2:22
	=M0+268-X2:20
	=M0+268-X2:24
	=M0+268-X2:22
	=M0+268-X2:20
	=M0+268-X2:21
	=M0+268-X2:25
	=M0+268-X2:20
	=T5-21B2:1;2
	=T5-21B2:PE
	=T5-21R2:;
	=T5-22B2:1;2
	=T5-22B2:PE
	=T5-22R2:;
	=T5-23B2:1;2
	=T5-23B2:PE
	=T5-23R2:;
	=T5-24B2:1;2
	=T5-24B2:PE
	=T5-24R2:;
	=T5-25B2:1;2
	=T5-25B2:PE
	=T5-25R2:;
	=T5-26B2:1;2
	=T5-26B2:PE
	=T5-26R2:;
	=T5-27B2:1;2
	=T5-27B2:PE
	=T5-27R2:;
	=T5-AE1
	=T5-AE1:1
	=T5-AE1:17
	=T5-AE1:2
	=T5-AE1:18
	=T5-AE1:5
	=T5-AE1:21
	=T5-AE1:6
	=T5-AE1:22
	=T5-AE1:9
	=T5-AE1:25
	=T5-AE1:10
	=T5-AE1:26
	=T5-AE1:13
	=T5-AE1:29
	=T5-AE1:14
	=T5-AE1:30
	=T5-W422
	=T5-W422
	=T5-X4:21
	=T5-X4:22
	=T5-X4:24
	=T5-X4:23
	=T5-X4:26
	=T5-X4:25
	=T5-X4:28
	=T5-X4:27
	=T5-X4:30
	=T5-X4:29
	=T5-X4:32
	=T5-X4:31
	=T5-X4:34
	=T5-X4:33
	=T5-X4:36
	=T5-X4:35
	=T5-X4:20
	=T5-X4:20
	=T5-X422
	=T5-X422
	=T5-X422:1
	=T5-X422:2
	=T5-X422:3
	=T5-X422:4
	=T5-X422:5
	=T5-X422:6
	=T5-X422:7
	=T5-X422:8
	=T5-X422:9
	=T5-X422:PE
	=T5-X422:10
	=T5-X422
	=T5+422
	=T5+422:PE
	=T5+422:PE
	=T5+422:PE
	=T5+422:PE
	=T5+422:PE
	=T5+422:PE
	=T5+422:PE
	=T5+422-X4:21
	=T5+422-X4:22
	=T5+422-X4:21
	=T5+422-X4:23
	=T5+422-X4:20
	=T5+422-X4:21
	=T5+422-X4:24
	=T5+422-X4:20
	=T5+422-X4:21
	=T5+422-X4:25
	=T5+422-X4:20
	=T5+422-X4:21
	=T5+422-X4:26
	=T5+422-X4:20
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	=T5+422-X4:29/20


